% CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO .
% “Gastro Daire 42Trimestre 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.¢ 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de
andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua {PCQA) aprovado pela autoridade

competente (ERSAR). 01/10/2022 a 31/12/2022
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. » Valor Paramétrico (VP) Valores obtidos N.2 Andlises X N.2 Analises (PCQA) G
Pardmetro Unidades fixad DL 306/2007 el Cumprimento Analises
Uil 5/ Minimo Maximo | SUperiores VP do VP Agendadas | Realizadas Realizadas

Claro livre mg CI2/l — <0,10(l.g.) 1,6 0 100 3 3 T
Escherichia coli (E. Coli) UFC/100 ml 0 0 0 0 100 3 3 100
[Bactérlas Collformes UFC/100 ml [4] 0 76 1 66,66660667 ] 3 100
Namero de coldnias a (22+2) 2C UFC/ml Sem alteragdo 81 81 0 100 1 1 100
NGmero de colénias a (3612) eC UFC/ml Sem alteragdo 2 2 0 100 1 1 100
Condutividade a 202C pSfem 2500 53 53 0 100 1 1 100
Cor mg/| PtCo 20 <6(l.9.) <6 (l.g.) 0 100 1 1 100
pH Sorensen 26,5e%9,5 7.1{20¢C) 7,1(20¢C) 0 100 1 1 100
Cheiro a 252C diluigdo 3 <1 <1 o 100 1 1 100
Sabora 252C dilui¢do 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvacio UNT 4 <0,80 (l.q.) <0,80(l.q.) 0 100 1 1 100
Enteracocos UFC/100 ml 0 [ Q 0 100 1 1 100
Aménio i
Clostridium perfringens UFC/100ml
Manganés pefl
Nitratos :
Oxidahilidade mg 02/l 5,0 <1,0{l.q.) <1,0(l.g.) 0 100 1 1 100
Ferro ueg/l 200 <40 (L.g.) <40 (lq.) 0 100 1 1 100
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Informagciio complementar relativa a averiguagfo das situages de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Data: 02/12/2022, PA: Pastelaria de
Mées, Pardmetro: Bactérias Coliformes, Causas: Falta de manutengo/limpeza na rede de adugdo/distribuicdo/reservatério, Medidas Corretivas:
Manutencdo/limpeza/higienizagdo na rede de distribuicdo/reservatério
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