S% CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO .

AN essiro vaie 4eTrimestre 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da agua da rede publica, através de
analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade

competente (ERSAR). 01/10/2022 a 31/12/2022
Zona de Abastecimento |Vila
Pardmetra Unidades \falor PatamevloglVe) ¥elarsrabtidos REAN e Cump?mento NS Py Ana:}:;ses
fixado no DL 306/2007 Minimo Méximo_ | Superiores VP do VP Agendadas Realizadas Realizadas

Cloro livre mg Cl2/l - 0,43 0,71 1] 100 2 2 100
Escherichia coli {E. Coli) UFC/100 ml 0 o] ] o 100 2 2 100
Bactérias Coliformes UFC/100 mi 0 o] o] 0 100 2 2 100
Numero de coldnias a (22+2) 2C UFC/ml Sem alteragdo 0 Q 0 100 1 1 100
Ndmero de colénias a (3612) 2C UFC/ml Sem alteragio o] a o] 100 1 1 100
Condutividade a 202C HS/em 2500 <30 (l.q.) <30(l.g.) [} 100 1 1 100
Cor mg/l PtCo 20 <6 (L.g.) <6 (l.q.) Q 100 1 1 100
pH Sorensen 26,5e59,5 5,7 (18¢9C) 5,7 (18¢C) 1 0 1 1 100
Cheire a 252C diluigdo 3 <1 <1 [} 100 1 1 100
Sabor a 252C diluigdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagio UNT 4 <0,80 (1.9.) <0,80 (l.q.) 0 100 1 1 100
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InformagSo complementar relativa a averiguaco das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Data:15/12/2022, PA: Habitacdo 3 de
Vila, Pardmetro: pH, Causas: Caracteristicas naturais (hidrogeoldgicas) da origem de dgua ,Medidas Corretivas: Néo foram tomadas medidas por ndo haver risco
para a satde (parecer da AS ou auséncia de parecer).
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