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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMAND

3°Trimestre 2024

a

Em conformidade com o Decreto-Lein.’ 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificagdo
anélises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da

a qualidade da dgua da rede piblica, através de
gua (PCQA) aprovado pela autoridade competente

01/07/2024- 30/09/20.

Cloro livre mgC .- 8 0,28 100 00
Escherichia coli (E. Coli) UFC/100 ml 0 0 0 0 100 1 100
Bactérias Coliformes UFC/100 m( 0 0 0 ] 100 1 100

Numero de colanias a (22¢2) °C

Condutividade a 20°C

Cor

Cheiro a 25°C

[Sabora 25T

ITurvaqin
Enterococos

Amanio

Clostridium perfringens

Manganeés

Nitratos

0xidabilidade

Ferro

Nitritos

Antim dnio

Arsénio

Cloratos

Calcio

[C3dmio

Chumbo

Cianetos

Cloretos

Cobre

Crémio

[ureza total

1,2- dicloroetano
Fluoreto
Magneésio

Mercurio

Niquel

Policiclicos(HAPs)- Total Calculo

Benzo(b)fluoranteno

Benzo(k)fluoranteno

Benzo(ghi)perileno

Indeno(1,2,3-cd)pireno
Potassio

Selénio

Tetracloroeteno e Tricloroeteno Calculo

Tetracloroeteno

Tricloroeteno

Sadio

Tri-halometanos total (THM) - Total Calculo

Clorofarmio

Bromodiclorometano

Dibromoclorometano

Bromoformio

Sulfatos

Radao

Pesticidas - Total Cdlculo

a -Total
Dose Indicativa total

|lnforma;50 complementar relativa a averiguagdo das situa

¢des de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

II] Chefe de Divisdo:
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