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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

3°Trimestre 2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da 4gua da rede publica, através de analises
periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

01/07/2025 - 30/09/2025

Zona de Abastecimento | Moita
"k 5 Valor Paramétrico (VP) Yalolesiontdes N.° Anélises % N ERES R %
Parametro Unidades fixad DL.69/2023 L 52 ariores VP Cumprimento 1 ; Analises
a0 Minimo | Méaximo | SUPeriores doVp Agendadas | Realizadas | Realizadas

Clorolivre mg Cl2/l 0,16 0, 0 100 2 2 100
Escherichia coli (E. Coli) UFC/100 ml 0 0 0 0 100 2 2 100
BACIENas COUTOTmeS UFC7I0UTI U U Y Y T0U T0U
Gmero de colonias a (22+2) °C UFC/ml Sem alteragao 0 0 0 100 1 1 100
Condutividade a 20°C pS/cm 2500 <30(lLg.) <30(L.q.) 0 100 1 1 100
Cor mg/lPtCo 20 6 (Lq) B (q) 0 100 1 T 100
pH Sorensen 26,5e<9,5 5,8(22°C) 5,8(22°C) 1 0 1 1 100
Cheiro a 25°C diluicao 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabor a 25°C diluigao 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagao UNT 4 <0,80(L.g.) <0,80(l.q.) 0 100 1 1 100
Enterococos UFC/7100 ml 0 0 0 0 100 1 1 100
Amonio g NHA/ 0,50 <0,10(L.q) | <0,10(L.q.) 0 100 T T 100
Clostridium perfringens UFC/100ml 0 0 0 0 100 1 1 100
Manganés pe/t 50 11 11 0 100 1 1 100
Nitratos mg/lNO3 50 <2,2(L.q) <2,2(L.q) 0 100 1 T 100
Oxidabilidade mg 02/1 5,0 <1,0(Lq.) <1,0(l.q.) 0 100 1 1 100
Ferro ngi 200 <40 (1.q.) <40 (1.q.) 0 100 1 1 100
Nitritos mg/{NO2 0,50 20,04(L.q) | <0,04(Lq.) 0 100 1 T 100
Antimonio g 10 <3,0(1.0.) <3,0(1.q.) 0 100 T 1 100
Arsénio T8 10 <3,0(L.q.) <3,0(.q.) 0 100 1 1 100
Aluminio pg/t 200 40 40 0 100 1 1 100
Benzeno pglt 1,0 <0,20(Lq) | <0,20(L.q.) 0 100 1 1 100
Benzo(a)pireno g/t 0,010 20,0030 (L.q.) | <0,0030 (L.q.) 0 100 T 1 100
Boro mg/t 15 <0,0100 (L.q.) | <0,0100 (L.g.) 0 100 1 T 100
Bromatos pg/t 10 <3,0(l.q.) <3,0(L.q.) 0 100 1 1 100
Cloritos Mg/ Clo2 0,70 <0,0050 (L.q.) | <0,0050 (L.q.) 0 100 1 1 100
Cloratos mg/LClO3 0,70 0,234 0,234 0 100 1 1 100
Calcio mg/l <1,0(l.q.) <1,0(l.q.) 0 100 1 1 100
Cadmio g/t 5,0 <1,5(Lq.) <1,5(Lq) 0 100 1 1 100
Chumbo pg/t 10 3,6 3,6 0 100 1 1 100
Cianetos e/t 50 5 (a) 5 (a) 0 100 1 1 100
Cloretos mg/lCl 250 <10(L.q.) <10 (L.q.) 0 100 1 1 100
Cobre mg/l 2,0 0,45 0,45 0 100 1 i 100
Crémio ngi 50 <6,0(1.q.) <6,0(Lq) 0 100 1 1 100
Dureza total mg/lCaCO3 -- <10(l.q.) <10(L.q.) 0 100 1 1 100
1,2- dicloroetano pg/t 3,0 <0,750(l.q.) <0,750(L.q.) 0 100 1 1 100
Fluoreto mg/l 1,5 <0,30(L.q.) <0,30(L.q.) 0 100 1 1 100
Magnesio mg/lt 20,20(L.q) | <0,20(l.q.) 0 100 1 1 100
Mercurio pg/t 1,0 <0,3(L.q.) <0,3(L.q.) 0 100 1 1 100
Niquel 208 20 <6,0(L.q) <6,0(L.q) 0 100 1 1 100
Total Calculo e/t 0,10 <0,0200 (1..) | <0,0200 (L.q.) 0 100 1 1 100
Benzo(b)fluoranteno pg/t --- <0,0200 (L.q.) [ <0,0200(L.q.) 0 100 1 1 100
Benzo(K)fluoranteno e/t 20,0200 (L.q.) | <0,0200 (L.g.) 0 100 1 T 100
Benzo(ghi)perileno pg/t <0,0200 (l.q.) [ <0,0200(lL.q.) 0 100 1 1 100
Indeno(1,2,3-cd)pireno pg/t - <0,0200(l.q.)| <0,0200(lL.q.) 0 100 1 1 100
Potassio mg/l = 0,160 0,160 0 100 1 1 100
Selénio Hen 20 <1,0(L.q.) <1,0(Lq) 0 100 ) 1 100
Tetracloroeteno e Tricloroeteno Calculo ugit 10 <0,20(L.q.) <0,20(l.q.) 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno pg/t - <0,20(L.g.) <0,20(L.q.) 0 100 i 1 100
Tricloroeteno pg/t <0,10(L.q.) <0,10(l.q.) 0 100 1 1 100
Sédio mg/l 200 5,6 5,6 0 100 1 1 100
Tri-halometanos total (THM) - Total Calculo pg/t 100 7,06 7,06 0 100 A 1 100
Cloroférmio pg/t -- 2,63 2,63 0 100 1 1 100
Bromodiclorometano pg/t -—-- 1,54 1,54 0 100 1 1 100
Dibromoclorometano pg/t 1,72 1,72 0 100 1 1 100
Bromoférmio pe/t 1,17 1,17 0 100 1 1 100
Sulfatos mg/l 250 <3,0(l.q.) <3,0(L.q.) 0 100 1 1 100
Radao Bq/l 500 267 267 0 100 1 1 100
Pesticidas - Total Calculo pg/t 0,50 <0,06 (L.q.) <0,06(l.q.) 0 100 1 il 100
2,4D e/t 0,10 <0,030(L.q) | <0,030(1.q.) 0 100 1 1 100
Desetilterbutilazina ug/t 0,10 <0,030(l.q.) <0,030(L.q.) 0 100 1 1 100
MCPA g/t 0,10 <0,030(l.q.) <0,030(L.q.) 0 100 1 1 100
Terbutilazina et 0,10 <0,030(L.q) | <0,030(L.q.) 0 100 1 T 100
Imidaclorpride pg/t 0,10 <0,030(l.g.) | <0,030(Lg.) 0 100 1 1 100
Dimetenamida-P pg/t 0,10 <0,030(l.q.) <0,030(L.q.) 0 100 1 1 100
Metabolito M656PH051 g/l 0,10 <0,030(l.q.) <0,030(l.q.) 0 100 1 1 100
AMPA ug/t 0,10 <0,030(l.q.) <0,030(L.q.) 0 100 1 1 100
Glifosato ngit 0,10 20,060 (L.q.) | <0,060(L.q.) 0 100 1 1 100
Tebuconazol it 0,10 0,030 (L.q) | <0,030(l.q.) 0 100 1 1 100
a-Total Ba/l 3 0,10 0,10 0,10 0 100 1 1 100
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