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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

3°Trimestre 2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.° 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de andlises
periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

01/07/2025 - 30/09/2025

Zona de Abastecimento |Sobradinho
P Valores obtidos bt % N.2 Anélises (PCQA) %
% ? Valor Paramétrico (VP) N.2 Analises : ox
Parametro Unidades 5 Cumprimento Analises
fixadono DL69/2023 | Mnimo [ Maximo | Superiores VP doVP Agendadas | Realizadas | Reaizadas
Cloro livre mg Cl2/1 - <0,10 (L.q.) 0,31 0 100 2 2 100
Escherichia coli (E. Coli) UFC/100 ml 0 0 9 1 50 2 2 100
BACTENTas COUTOTTTES UFC7IUUTI 1Y U T,06+, T ElY Z U0
NUmero de colonias a (22+2) °C UFC/ml Sem alteragao >3,0x10%2 >3,0x10%2 0 100 1 1 100
Condutividade a 20°C pSicm 2500 47 47 0 100 ) 1 100
Cor mg/LPtCo 20 10 10 0 100 ! 1 100
pH Escalade 26,5¢<9,5 7,3(21°C) 7,3(21°C) 0 100 1 gL 100
Cheiroa25°C Factorde 3 2 2 0 100 1 1 100
Sabora25°C Factor de 3 2 2 0 100 1 1 100
Turvagao UNT 4 0,82 0,82 0 100 1 1 100
Enterococos UFC/100 ml 0 0 0 0 100 1 1 100
Amdnio mg NHA 0,50 20,10 (.q.) 20,10 (1.q.) 0 100 T 1 100
Clostridium perfringens UFC/100ml 0 36 36 1 0 1 1 100
Manganés nght 50 <10(1.q) <I0(q) 0 100 1 1 100
Nitratos mg/lNO3 50 2,7 2,7 0 100 1 1 100
Oxidabilidade mg 02/1 5,0 2,3 2,3 0 100 1 1 100
Ferro pg/t 200 88 88 0 100 1 1 100
Nitritos mg/INO2 0,50 <0,04(L.q.) <0,04(L.q.) 0 100 1 1 100
Antiménio pght 10 <3,0(L.q.) <3,0(l.q.) 0 100 1 1 100
Arsénio ngn 10 <3,0(1a.) 3,0(q.) 0 100 1 1 100
Aluminio pg/l 200 31 31 0 100 L 1 100
Benzeno gh 1,0 <0,20(.q.) <0,20(1.q.) 0 100 1 T 100
Benzo(a)pireno gn 0,010 20,0030 (1.q.) | <0,0030 (.. 0 100 T 1 100
Boro me/l 15 <0,0100(1.q.) | <0,0100(.q.) 0 100 1 1 100
Bromatos pg/t 10 <3,0(L.q.) <3,0(L.q.) 0 100 i1 1 100
Cloritos mgA Clo2 0,70 <0,0050 (1.q.) | <0,0050 (L.q.) 0 100 T 1 100
Cloratos mg/lClO3 0,70 0,0388 0,0388 0 100 1 1 100
Calcio me/t <1,0(1.q) <1,0(q) 0 100 1 1 100
Cadmio gl 5,0 <1,5(1q) <1,5(Lq) 0 100 1 1 100
Chumbo pg/t 10 3,8 3,8 0 100 1 1 100
Clanetos g 50 5(0q) 5(0q) 0 100 T 1 100
Cloretos mg/LCl 250 <10(L.q.) <10(L.q) 0 100 1 1 100
Cobre melt 2,0 20,10(Lq) | <0,10(La.) 0 100 1 1 100
Crémio ngit 50 <6,0(1.q.) <6,0(1.q.) 0 100 1 1 100
Dureza total mg/lCaCO3 11 11 0 100 i 1 100
1,2-dicloroetano L8 3,0 <0,750(L.q.) | <0,750(L.q.) ] 100 T 1 100
Fluoreto mg/l 15 <0,30(l.q.) <0,30(l.q.) 0 100 1 1 100
Magnésio mg/l 0,75 0,75 0 100 1 1 100
Mercurio pg/t 1,0 <0,3(L.q.) <0,3(L.q.) 0 100 1 1 100
Niquel ngn 20 <6,0(L.q,) <6,0(1q,) 0 100 T 1 100
Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos(HAPs)- pg/l 0,10 <0,0200 (1.q.) | <0,0200(lL.q.) 0 100 1 1 100
Benzo(b)fluoranteno pg/t <0,0200 ([.q.) | <0,0200 (L.q.) 0 100 1 1 100
Benzo(k)fluoranteno Hgnt 20,0200 (1.q.) | <0,0200 (L.q.) 0 100 1 1 100
Benzo(ghi)perileno pgit <0,0200(l.q.)| <0,0200(lL.q.) 0 100 1 1 100
Tndeno(1,2,3-cd)pireno nght = <0,0200 (L.q.) | <0,0200 (L.q.) 0 100 T T 100
Potassio mg/l = 0,964 0,964 0 100 1 1 100
Selénio pg/t 20 <1,0(L.q.) <1,0(l.q.) 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno e Tricloroeteno Calculo pg/t 10 <0,20(l.q.) <0,20(l.q.) 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno pg/t - <0,20(L.q.) <0,20(l.q.) 0 100 1 1 100
Tricloroeteno pg/t -- <0,10(l.q.) <0,10(l.q.) 0 100 1 1 100
Sadio mg/l 200 4,9 4,9 0 100 1 1 100
Tri-halometanos total (THM) - Total Célculo P/t 100 10,8 10,8 0 100 1 1 100
Cloroférmio pg/t ses 8,45 8,45 0 100 1 1 100
Bromodiclorometano pg/t 2,14 2,14 0 100 1 1 100
Dibromoclorometano peit e 0,25 0,25 0 100 1 1 100
Bromoférmio Hent <0,20(L.q) | <0,20(Lq.) 0 100 1 1 100
Sulfatos mg/l 250 3,6 3,6 0 100 1 1 100
Radao Bq/l 500 <10,0(.d.) <10,0(l.d.) 0 100 1 1 100
Pesticidas - Total Calculo pg/t 0,50 <0,03(l.q.) <0,03(l.q.) 0 100 2 2 100
2,4D et 0,10 <0,030(L.q.) | <0,030(.q.) 0 100 1 1 100
Desetilterbutilazina pelt 0,10 <0,030(l.q.) [ <0,030(l.q.) 0 100 1 1 100
MCPA Hen 0,10 <0,030(L.q.) | <0,030(L.q.) 0 100 1 1 100
Terbutilazina Hent 0,10 <0,030(1.q.) | <0,030(L.q) 0 100 1 1 100
Imidaclorpride pg/t 0,10 <0,030(l.q.) <0,030(l.q.) 0 100 1 1 100
Dimetenamida-P pg/t 0,10 <0,030(l.q.) <0,030 (l.q.) 0 100 2 2 100
Metabolito M656PHO51 ngn 0,10 <0,030(L.q) | <0,030(.q.) 0 100 2 2 100
AMPA ught 0,10 <0,030(L.q) | <0,030(.q.) 0 100 T 1 100
Glifosato ngh 0,10 <0,030(L.q.) | <0,030(.q.) 0 100 T 1 100
Tebuconazol pgit & 0,10 <0,030(l.q.) | <0,030(l.q.) 0 100 1 1 100
a-Total Ba/l / 0,10 0,020 0,020 0 100 1 1 100
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