sl CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO L
M_}’”Castm Daire 1°Trimestre 2023
AN unlpe
Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificacdo da qualidade da dgua da rede puiblica, através de
andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade 01/01/2023- 31/03/2023

competente (ERSAR).

mg ClI2/1 0 2 2 0

|Escherichla coli (E. Coli) UFC/100 ml 0 a 0 a 100 2 2 100
actérias Coliformes UFC/I00 mi [} [1] [} [1] 100 z Z 100
Nimero de colénias a (22¢2) 2C UFC/ml Sem alteragdo 0 0 0 100 1 1 100
Numero de coldnias a (36£2) 2C UFC/ml Sem alteragdo 0 0 0 100 1 1 100
Condutividade a 202C us/em 2500 <30(lq.) <30 (l.q.) 0 100 1 1 100
Cor mg/| PtCo 20 <6(lq.) <6{lg.) ] 100 1 1 100
pH Sorensen 26,52 £9,5 5,7(19C) 5,7(132C) 1 0 1 1 100
Cheiro a 252C diluigio 3 <1 <1 0 100 iE 1 100
Sabora 25°C diluigdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagdo UNT 4 <0,80(l.q.) <0,80 (l.q.) 0 100 ¥ 1 100
Enterococos UFC/100 mi 0 0 0 0 100 3 1 100
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