CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

19Trimestre 2023

competente (ERSAR).

£m conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da rede publica, através de
andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade

01/01/2023- 31/03/2023

Zona de Abastecimento |Fontanario de Vila Mea
f _ Valor Paramétrico (VP) Valores abtidos: N Andlises % N2 Analises (PCQA) %
Parametro Unidades fixado no DL 306/2007 st Cumprimento - Anélises
Minimo Maximo do VP Agendadas Realizadas Realizadas
Cloro livre i Ly ] 7 B
Escherichia coli (€. Coli UFC/100 ml o 0 0 0 100 2 2 100
Bactérias Coliformes UFC/I00 mi 0 0 [{] [1] 100 2 Z 100
Nimero de coldnias a {22£2) eC UFC/mi Sem alteragdo >3,0x1072 >3,0x10A2 0 100 1 1 100
Mumero de coldnias a {36£2) eC UFC/ml Sem alteragdo 29 29 o0 100 1 1 100
Condutividade a 202C uSfem 2500 <30 (Lg.) <30 (l.g.) 0 100 1 1 100
Cor me/l PtCo 20 <6 (1q.) <6(la.) 0 100 1 1 100
pH Sorensen 26,5¢<9,5 5,6(18 2C) 5,6 (18 2C) 1 0 1 1 100
Cheiro a 25°C diluigdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Sabaora 252C diluigdo 3 <1 <1 0 100 1 1 100
Turvagdo UNT 4 <0,80 (L.q.) <0,80 (l.q.) 0 100 1 1 100
Enterococos UFC/100 ml 0 o [} (4] 100 1 1 100
Amanio mg NH4/I 0,50 <0,10(lq) | <0,10(Lq) 0 100 1 1 100
Clostridium perfringens UFC/100ml 0 0 0 1] 100 1 1 100
Manganés ne/l 50 <10{l.q.) <10 (Lg.) 0 100 1 1 100
Nitratos mg/INO3 50 <2,2(l.g.) <2,2(l.g.) 0 100 1 1 100
Oxidabilidade mg 02/l 5,0 <1,0(l.g.) <1,0(lLg.) 0 100 1 1 100
Ferro ug/l 200 <40 (l.q.) <40 (Lgq.) 0 100 1 1 100
Nitritos mg/INO2 0,50 <0,04 (Lg.) <0,04 (1.q.) 0 100 1 1 100
Antiménio pe/l 5,0 <1,0(l.q.) <1,0(lq.) 0 100 1 1 100
Arsénio e/l 10 <3,0(lq) <3,0(l9) 0 100 1 1 100
Aluminio ue/l 200 56 56 0 100 1 1 100
Benzeno ne/l 1,0 <0,20 (l.g.} <0,20 (l.q.) 0 100 1 1 100
IBemo{a:pfreno pg/l 0,010 <0,0030{l.q.) | <0,0030(l.g.) 0 100 1 1 100
IBoro me/l 1,0 <0,0100 {1.q.) | <0,0100(1.q.) 0 100 1 1 100
|Bromatos g/t 10 <3,0(lq.) <3,0(lq.) 0 100 1 T 100
Calcio mg/fl —_— <1,0(l.q.) <1,0(l.g.) o 100 1 1 100
Cadmio ne/l 5,0 <1,5(Lg.) <1,5(l.g.) 0 100 i 1 100
Chumbo g/l 10 <3,0(l.q.) <3,0(l.q.) 0 100 1 1 100
Cianetos pg/l 50 <5 (l.g.) <5(l.g.) 0 100 1 1 100
Cloretos me/ICl 250 <10 (Lq.) <10 (l.g.) 0 100 1 1 100
Cobre mg/| 2,0 <0,10(L.g.) <0,10 (L.q.) 0 100 1 1 100
Crémio pe/l 50 <6,0 (l.q.) <6,0(l.9.) 0 100 1 1 100
Dureza total mg/l CaCO3 - <10(Lg.) <10 (Lq.) [i] 100 1 1 100
1,2- dicloroetano pe/l 3,0 <0,750(lq.) | <0,750(l.q.) a 100 1 1 100
Fluoreto meg/l 15 <0,30(l.q.} <0,30 (1.q.) 0 100 1 1 100
Magnésio meg/l - <0,20(l.9.) <0,20(l.q.) 0 100 1 1 100
Merciirio e/l 1,0 <0,3 (..q.) <0,3(l.g.) o 100 1 1 100
Niquel ye/l 20 <6,0(l.q.) <6,0{l.9.) (] 100 1 1 100
Total Calculo pe/l 0,10 <0,0200 (l.q.) | <0,0200 (l.q.) 0 100 1 1 100
Benzo(b)fluoranteno pe/l — <0,0200 (l.q.) | <0,0200 (L.q.) 0 100 1 1 100
Benzo(k)fluoranteno we/l — <0,0200 (L.g.) | <0,0200 (Lq.) 0 100 18 1 100
Benzo(ghi)perilenc uefl - <0,0200 (l.g.) | <0,0200 (Lg.) 0 100 1 1 100
Indeno(1,2,3-cd)pirenc pg/l — <0,0200 (Lg.) | <0,0200(l.q.) 0 100 1 1 100
Selénio g/l 10 <1,0(l.g.) <1,0(Lq) 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno e Tricloroeteno Célculo pefl 10 <0,30(l.9.) <0,30 (l.g.} 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno ne/lx — <0,20(Lg.) <0,20 (l.9.) 0 100 1 1 100
Tricloroeteno pe/l - <0,10(l.q.} <0,10(l.9.) 0 100 1 1 100
Saodio mg/l 200 2,5 2,5 0 100 1 1 100
Tri-halometanos total (THM) - Total Célculo pe/l 100 <0,50 (l.q.) <0,50{l.q.) o 100 1 1 100
Cloroférmio pe/l — <0,10 (l.q.) <0,10(l.q.) 0 100 1 1 100
Bromodiclorometano pefl — <0.10(l.q.) <0.10 (l.q.) [} 100 1 1 100
Dibromoclorometana ne/l — <0,10 (l.q.) <0,10 (L.g.) 4] 100 1 1 100
Bromoférmio uefl - <0,20 (l.q.) <0,20 (L.g.) 0 100 1 1 100
Sulfatos mg/l 250 <3,0(l.9.) <3,0(l.q.) 0 100 1 1 100
Raddo Ba/l 500 87,0 87,0 [e] 100 1 1 100
o« -Total Ba/l 0,10 <0,01(ld) | <0,01(1.d.)} 0 100 1 1 100
Dose Indicativa total : RN P T 4

Informagiio complementar relativa 3 averiguagio das situagbes de i

ncumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):Data:05/01/2023 Pa-Fontandrio de Vila
Mei Parametro- PH Causas de Incumprimento- Carateristicas naturais (hidrogeolégicas) da origem de dgua: Medidas Corretivas- Ndo foram
tomadaé medidas por nfio haver risco para a salde (parecer AS ou por auséncia de parecer)

(o] Cpéfe de Divisdo: (_—

[nata da publicitaggio: 28-06-2023




