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M“ CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO
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Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificagdo da qualidade da dgua da rede publica, através de
andlises periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade
competente (ERSAR).
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Cheiroa 252C
Sabor a 252C
Turvagdo

Enterococos

Aménio

Clostridium perfringens
Manganés

Nitratos

Oxidabilidade

Ferro

Nitritos

Antiménio

Arsénio

Benzeno

Benzo(a)pireno
Boro

Bromatos
Cilcio
Cadmio
Chumbo
Cianetos

Cloretos
Cobre
Crémio

Dureza total

,2-dicloroetano
Fluoreta

Magnésio

Indeno(1,2,3-cd)pireno

oroetenc e Tricloroeteno Célculo
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Tri-halometanos tatal (THM) - Total Caleulo |

Bromodiclorometano

Dibromoclorometano
Bromoférmio
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eriguagdo das situacdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):Data:09/03/2023 Pa-Habitacdol de Vilar
as de Incumprimento- Dosagem inadequada de reagente: Medidas Corretivas- Correcdo da dosagem de reagente no




