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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

42Trimestre 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificagio da qualidade da dgua da rede ptiblica, através de
analises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da f\gua (PCQA) aprovado pela autoridade

competente (ERSAR). 01/10/2022 a 31/12/2022
Zona de Abastecimento |Miravaio
% Valor Paramétrico. (VP) Valores obtidos N.2 Andlises % N.2 Andlises (PCQA) %
Pardmetro Unidades fixado no DL 306/2007 SOBerioRs VP Cumprimento Analises
Minimo | Maximo P _doVp Agendadas | Realizadas Realizadas

Cloro livre meg CI2/1 -- 0,11 0,78 0 100 3 3 100
Escherichia coli (E. Coli) UFC/100 ml 0 0 2 1 66,66666667 3 3 100
Bactérias Coliformes. UFC/I00 ml [1] 0 T,0e+2 1 66,66660667 E] 3 100
Numero de coldnias a (22+2) 2C UFC/ml Sem alteragdo [} 0 0 100 1 1 100
Numero de colénias a (36+2) 2C UFC/ml Sem alteragdo 0 0 Q 100 1 I 100
Condutividade a 202C pS/cm 2500 <30 (l.g.} <30 (Lq.) 0 100 1 o 100
Cor mg/l PtCo 20 <6(lq.} <6 (l.g.) 0 100 1 1 100
pH Sorensen 26,5e59,5 6,6 (20 2C) 6,6 (20 2C) (4] 100 1 1 100
Cheiro a 252C diluigdo 3 <1 <1 ] 100 1 1 100
Sabora 252C diluicdo 3 <1 <1 Q 100 1 1 100
Turvagdo UNT 4 <0,80 (lq.) <0,80(l.g.) o] 100 1 1 100
Enterococos UFC/100 ml a 0 0 0 100 1 1 100
Aménio mg NH4/l 0,50 <0,10 (l.g.) <0,10(l.q.} 0 100 1 1 100
Clostridium perfringens UFC/100ml| Q 4] ] o] 100 1 1 100
Manganés He/l 50 <10 (l.q.) <10(Lq.) 0 100 1 i 100
Oxidabilidade mg 02/I 5,0 2,0 2,0 4] 100 1 1 i00
Ferro pefl 200 60 60 [} 100 1 1 100
Nitritos mg/I NO2 0,50 <0,04 {l.q.) <0,04 (l.g.) 0 100 1 1 100
Antiménie ue/l 5,0 <1,0(l.q.} <1,0(l.g.) 0 100 1 1 100
Arsénio pe/l 10 <3,0(l.q.) <3,0(Lq.) 0 100 1 1 100
Aluminio pg/l 200 25 25 0 100 1 1 100
Benzeno ug/l 1,0 <0,20(lq) | <0,20(lq.) 0 100 1 1 100
'Benzo(a)pireno pefl 0,010 <0,0030(l.q.) | <0,0030 (l.q.) 4] 100 1 1 100
Boro mg/l 1,0 <0,0100(l.q.) | <0,0100 (l.g.) 4] 100 1 1 100
Bromatos g/t 10 <3,0(l.gq.) <3,0(lq.) 0 100 1 1 100
Calcio meg/| - 11 1,1 0 100 g 1 100
Cadmio g/l 5,0 «1,5(l.g.) <1,5(l.q.) 0 100 1 1 100
Chumbo pe/l 10 <3,0(l.g.) <3,0(Lg.) 4] 100 1 1 100
Cianetos pg/l 50 <5 (l.g.) <5 (l.g.) 0 100 1 1 100
Cloretos mg/ICl 250 <10 (l.q.) <10 (lg.) o] 100 1 1 100
Cobre mg/l 2,0 <0,10(L.g.) <0,10(l.q.) o 100 1 1 100
Crémlo pe/l 50 <6,0(l.q.) <6,0 {l.q.) 0 100 1 1 100
Dureza total mg/l CaCco3 - 10 10 0 100 1 1 100
1,2- dicloroetano pe/l 3,0 <0,750 (l.q.) | <0,750(Lg.) 0 100 1 1 100
Fluoreto me/l 1,5 <030(l.g) | <0,30(lq.) 0 100 1 1 100
Magnésio mg/l 0,20 0,20 0 100 1 1 100
Mercirio ue/l 1,0 <0,3 (Lq.) <0,3 {l.g.) 0 100 1 1 100
Niquel e/l 20 <6,0(Lq.) <6,0(l.9.) 0 100 1 1 100
Total Cilculo pe/l 0,10 <0,0200 (l.q.} | <0,0200 (l.g.) 1] 100 1 1 100
|Benzo(b)fluoranteno pe/fl — <0,0200(l.q.} | <0,0200 (l.q.) ] 100 1 1 100
Benzo(k)fluoranteno pe/l <0,0200(l.q.) | <0,0200 (l.9.) 0 100 1 1 100
Benzo(ghi)perileno pe/l — <0,0200 (l.q.) | <0,0200 (l.q.) ] 100 1 1 100
Indeno(1,2,3-cd)pireno ue/l — <0,0200 (L.q.) | <0,0200{l.q.) 0 100 1 1 100
Selénio e/l 10 <1,0(l.g.) <1,0 (1.9} 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno e Tricloroeteno Cilculo ug/l i0 <0,30(l.g.) <0,30 (l.g.) 0 100 1 1 100
Tetracloroeteno Hgflt - <0,20 (l.g.) <0,20 (l.q.) 0 100 1 1 100
Tricloroeteno g/l - <0,10 (l.g.) <0,10 (l.q.) o] 100 1 1 100
Sddio mg/fl 200 4,5 4,5 5] 100 1 1 100
Tri-halometanos total (THM) - Total Céleulo ug/l 100 6,29 6,29 0 100 = | 1 100
Cleroférmio pe/l --- 5,01 5,01 0 100 1 1 100
Bromodiclorametano He/l — 1,16 1,16 o 100 1 1 100
Dibromoclorometano ug/l - 0,12 0,12 o 100 b T 100
Bromoférmio ue/l e <0,20{l.q.) <0,20 (l.g.) 0 100 1 1 100
Sulfatos mg/l 250 3,7 3,7 [} 100 1 1 100
a -Total Bg/l 0,10 <0,01{l.d.) <0,01 (1.d.) [V 100 1 i 100
[Nitratos me/TNO3 50 <IL(l.q.} <IIlq)] 0 100 T T 100

tratamento.

Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situagGes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas): Data:10/11/2022, PA: Habitagdo ne55
da Granja Parametro: Escherichia Coli (E. Coli), Bactérias Coliformes. Causas: Falta de manuteng¢do/limpeza na rede de adugdo/distribuigio/reservatdrio, Dosagem
inadequada de reagente, Medidas Corretivas: Manutengdo/limpeza/higienizagéo na rede de distribuigio/reservatério, Corregdo da dosagem de reagente no
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