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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

4°Trimestre 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se a verificaciio da qualidade da agua da rede publica, atraves de
andlises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade

competente (ERSAR). 01/10/2022 a 31/12/2022
Zona de Abastecimento |Vitoreira
A % %
= % Valor Paramétrico (VP Valores obtidos N.2 Anali N.2 Analises (PC
Pardametro Unidades tixado no DL 306/2(003 3 eriore:i'sP Cumprimento (HAOA) Analises
Minimo Maximo p do VP Agendadas | Realizadas Realizadas
Cloro livre mg Cl2/| - 0,20 0,20 0 100 1 1 100
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Informagdo complementar relativa a averiguagdo das situag@es de incumprimento dos VP (causas e medidas corr

ectivas):
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