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CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

1°Trimestre 2025

Em conformidade com o Decreto-Lei n.2 69/2023, de 21 de Agosto, procedeu-se a verificagao da qualidade da dgua da rede pblica, através de andlises
periddicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

01/01/2025 - 31/03/2025

Zona de Abastecimento

Vale Abrigoso

Parametro

Unidades

Valor Paramétrico (VP)
fixado no DL 69/2023

Valores obtidos

%
N.0 Analises

Minimo Maximo

Cumprimento

riores VP
superiore doVP

N.° Analises (PCQA) %

Andlises

eellbedes Realizadas

Agendadas

Clorolivre

g N

0,81 0,84

100

2 100

Escherichia coli (E. Coli)

UFC/100 ml

100

100

[N

BACTETTas COUTOES

UFC7IUU T

U U

10U

100

Nimero de colonias a (22+2) °C

UFC/ml

Sem alteragao

0 0

100

100

Condutividade a 20°C

pS/cm

2500

32 32

100

100

Cor

Mm@/ PtCo

20

<6(l.g.) <6 (L.g.)

100

100

pH

Escalade

26,5e<9,5

6,3(20°C) | 6,3(20°C)

0

100

Cheiro a25°C

Factor de

3

<1 <1

100

100

Sabor a 25°C

Factor de

<1 <1

100

100

Turvagao

UNT

0,80(Lq.) | <0,80(l.q.)

100

100

Enterococos

UFC/100 ml

3
2
0

0 0

o| o| of o| »| o| of of d o| o

100

[N N N S e s VRN
IR

100

Amaénio

Clostridium perfringens

Manganés

Nitratos

Nitratos

Oxidabilidade

Ferro

Nitritos

Antimonio

Arsénio

Aluminio

Benzeno

Benzo(a)pireno

Boro

Bromatos

Cloritos

Cloratos

Calcio

Cadmio

Chumbo

Cianetos

Cloretos

Cobre

Crémio

Dureza total

1,2-dicloroetano

Fluoreto

Magnésio

Mercurio

Niquel

Hidrocarbonetos Aromaticos Policiclicos(HAPs)-

Benzo(b)fluoranteno

Benzo(k)fluoranteno

Benzo(ghi)perileno

Indeno(1,2,3-cd)pireno

Potassio *

Selénio

Tetracloroeteno e Tricloroeteno Calculo

Tetracloroeteno

Tricloroeteno

Saodio

Tri-halometanos total (THM) - Total Calculo

Cloroférmio

Bromodiclorometano

Dibromoclorometano

Bromofdrmio

Sulfatos

Radao

Alacloro

20,030 (L.q)

1 100

Clorpirifos

Dimetenamida-P

Metabolito M656PH051

AMPA

Glifosato

Tebuconazol

a-Total

Dose Indicativa total

Somataério Ci(obs)/Ci(der)

Polonio-210

Radio-226

Uranio-234

Uranio-238 -

Informagéo complementar relativa a averigu

agdo das situagbes/de incumprimento dos VP (causas e medidas ¢

Causas de Incumprimento- Carateristicas naturais (hidrogeologigas) da origem de agua: Medidas Corretivas- Corre¢do do pH
|

orrectivas):Data-27/03/2025 :PA-Habitagdo n.7 de Vale Abrigoso :Pardmetro- PH:

O Chefe de Divisdo:

T

Data da publicitagdo: 27/06/2025




