CONTROLO DA QUALIDADE DA AGUA PARA CONSUMO HUMANO

3°Trim est[e 2024

rametro

oro livre

l“lul‘i-i des

Minimo I

—

J Ma

Em conformidade com o Decreto-Lein.®152/2017, de 7 de Dezembro, procedeu-se & verificagao 23 qualidade da dgua da rede piblica, através de

anélises periédicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Agua (PCQA) aprovado pela autoridade competente

b
umprimento |-
do VP

Escherichia coli (E. Coli)

UFCT100 ml

Bacterias Coliformes

umero de colonias a (22:2) °C

Condutividade a 20°C

Cor

pH

Cheiro a 25°C

ISabora25°C

Turvagao

Enterococos

Amdnio

Clostridium perfringens

Antim dnio

Arsénio

Alum inio

Benzeno

Benzo(a)pireno

Boro

Bromatos

Cloritos

Cloratos

Calcio

Cadmio

Chumbo

Cianetos

Cloretos

Cobre

Cramio

[0ureza total

1,2- dicloroetano

Fluoreto

Tetracloroeteno e Tricloroeteno Calculo

Tetracloroeteno

Frlcloruunn
Sadio

Tri-halometanos total (THM) - Total Calculo

Cloroformio

Bromodiclorometano

Dibromoclorometano

Pesticidas - Total Calculo

UFC/100 m{

ugl/t

<0,03 (Lq.

Dimetenamida-P

uglt

0.0

<0,030 (Lq)

<0,03 (Lg.|

0 100

1 100

0,030 ()

0 100

Metabolito M656PH 051

P-hm
Dose Indicativa total

uglt

0,10

<0,030 (Lg)

<0,030 (Lg)

0 100

Informagdo complementar relativa 3 averiguagdo das situagdes de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):

1 100

Ill Chefe de Divisdo:
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